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DECLARATION OF CONFORMITY

(IT)      DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
Noi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 - Mestrino (PD) - Italy, dichiariamo sotto 
la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti ai quali questa dichiarazione si rif-
erisce e correttamente installati sui circolatori EVOPLUS SMALL sono conformi 
alle seguenti  direttive ed alle seguenti  norme:

(GB)      DECLARATION OF CONFORMITY CE
We, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 - Mestrino (PD) - Italy, declare under 
our  responsibility that the products to which this declaration refers and which are 
correctly installed on EVOPLUS SMALL circulators are in conformity  with the 
following directives and with the following standards:

(ES)      DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
Nosotros, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, declara-

esta declaración, instalados correctamente en los circuladores EVOPLUS 
SMALL, son conformes con las directivas siguientes:

(SE)      EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Vi, DAB Pumps S.p.A. - Via M. Polo, 14 - Mestrino (PD) - Italy, försäkrar under 
eget ansvar att produkterna som denna försäkran avser - när de är korrekt install-
erade på cirkulationspumpar i serie EVOPLUS SMALL - är i överensstämmelse 
med följande direktiv och följande standarder:

Nous, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 - Mestrino (PD) - Italy, déclarons sous 
notre responsabilité exclusive que les produits auxquels cette déclaration se réfère 
et correctement installés sur les circulateurs EVOPLUS SMALL sont conformes 
aux directives suivantes ainsi qu’aux normes suivantes : 

(NL)      EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Wij, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 - Mestrino (PD) - Italy, verklaren 
uitsluitend voor eigen verantwoordelijkheid dat de producten waarop deze verklaring 
betrekking heeft en die correct geïnstalleerd zijn op EVOPLUS SMALL circu-
latiepompen conform de volgende richtlijnen zijn en conform de volgende normen: 

Noi, DAB Pumps S.p.A. – Via M.Polo, 14 - Mestrino (PD) - Italy

corect instalate pe circulatorii EVOPLUS SMALL sunt in conformitate cu 

(DE)      EG- KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Wir, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 - Mestrino (PD) - Italy, erklären unter 

unserer ausschließlichen Verantwortlichkeit, dass die korrekt an den Umwälz-
pumpen EVOPLUS SMALL installierten Produkte auf die sich diese Erklärung 
bezieht, den folgenden Richtlinien sowie den folgenden Normen entsprechen:

My, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 - Mestrino (PD) - Italy, deklarujemy na 

deklaracji 

DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 - Mestrino (PD) - Italy

My, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 - Mestrino (PD) - Italy, prohlašujeme na naši 
a které jsou 
, vyhovují 

My, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 - Mestrino (PD) - Italy, vyhlasujeme na 
a 
 

Biz, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy

 

ederiz: 

DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy
un kuri 

(LT)      ES ATITIKTIES DEKLARACIJA
Mes, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, atsakingai 
pareiškiame, kad produktai ir tinkamai cirkuliaciniuose siurbliuose sumontuoti 
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DECLARATION OF CONFORMITY
EVOPLUS SMALL

Nós, DAB Pumps S.p.A. – Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, declaramos 
sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos aos quais esta declaração 
diz respeito, e correctamente instalados nos circuladores EVOPLUS SMALL 
estão em conformidade com as seguintes directivas e com as seguintes normas: 

DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy

EVAPLUS SMALL,

(FI) EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Me, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 - Mestrino (PD) - Italia, vakuutamme omalla 
vastuullamme, että tuotteet, joita tämä vakuutus koskee, asianmukaisesti EVOPLUS 
SMALL –kiertovesipumppuihin asennettuina, ovat seuraavassa mainittujen direktiivien 
ja standardien vaatimusten mukaiset:

2006/95/CE  EN 60335-1:2010
2004/108/CE  EN 61000-3-2:2009
2011/65/EU  EN 55014-1:2006
  EN 55014-2:2008
  EN 60335-2-51:2003

Mestrino (PD), 01/01/2013

IT - Ultime due cifre dell’anno di apposizione della marcatura: 13
13

13
SE - De två sista siffrorna i det årtal då märkningen har anbringats: 13
FR - Deux derniers chiffres de l’année d’apposition du marquage:13 
NL - Laatste twee cijfers van het jaar voor het aanbrengen van de markering: 13

13
DE - Die letzten beiden Zahlen des Jahrs der Kennzeichnung: 13 
PL - Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie: 13

13
13

13
13

13
13

13
13

FI - Merkinnän kiinnittämisvuoden kaksi viimeistä numeroa: 13

 
Francesco Sinico
Technical Director
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3. APLIKACE
EVOPLUS SMALL

modulu.
EVOPLUS SMALL

4. INSTALACE

Obr. 1:
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odstavci 4.1.

A

C

E

B

D

F
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Odkaz
(Obr. 2) Popis

3

4 MODBUS

5 stavu systému

6

instalacemi.

Vstup Typ kontaktu

IN1

1 EXT: Pokud je aktivovaný z kon-
trolního panelu (viz. odst. 8 strana 
13.0 menu EVOPLUS SMALL), 

2

IN2

3 Economy: Pokud je aktivovaný 
z kontrolního panelu (viz. odst. 
8 strana 5.0 menu EVOPLUS 

funkci redukovaného set-point z 
remoto.

4

EXT a Economy z kontrolního 

IN1 IN2 Stav systému

www.iv
arc
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5.1.2  MODBUS e LON Bus

-

Terminály MODBUS Popis

A 3

B 4

Y 7 GND

Podrobnejší informace týkající se rozhraní MODBUS a LON bus jsou k 

http://www.dabpump.com/evoplus

tomto odkazu:

http://www.dabpumps.com/evoplus
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odst. 8 strana 12.0):

Typ kon-
taktu

OUT1

NC NC

stojí

C COM

NO NO

v chodu

Tab. 4: Výstup OUT1

Výstup OUT1 je k dispozici na vyjímatelné 3 pólové svorkovnici, jak 

Elektrické charakteristiky jsou uvedené v Tab. 5.

250

5 Trvalý proud

1,5
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odstavci 4.1.

IN1
Strana  13.0

Strana  5.0
Strana  6.0
Strana  12.0

Analogický vstup 0-10V nebo vstup PWM Strana 2.0
Strana 7.0
Strana 2.0
Strana 4.0
Strana 8.0

Rozhraní se systémy MODBUS

-www.iv
arc
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100 ºC , aby mohlo fungovat jak teletné 

teploty

8. MENU

V -
http://

www.dabpump.it/evoplus

Strana  2.0

2          =

(0-10V o PWM).

4      =
5         = 

nebo PWM).
6        = 

7      = -
venou z displeje.
8        = -

Strana  4.0

-www.iv
arc
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Strana  5.0
“economy”.

-

6.0 menu EVOPLUS SMALL).

Strana  6.0

v procentech.

Strana  7.0

analogický 0-10V (pozitivní alebo negativní navýšení) nebo 
PWM (pozitivní alebo negativní navýšení).

Strana  8.0

-

Strana  12.0
výstupního relé:

chodu

Strana  13.0
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-
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-

EVOPLUS SMALL
rozšírenia vlastných funkcií pomocou expazného modulu, nazývaného 

EVOPLUS SMALL

-

siete.

4.1 Inštalácia expanzného modulu

uvedenými na Obr. 1:

-
troliek na kontrolnom paneli pred otvorením samotného zariadenia.

www.iv
arc
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elektrických zapojení na expazný modul. Obr. 1: (B) – (C) – (D).
-

4.1.

E F

A

C

B

Dwww.iv
arc
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Referencia/
odkaz

(Obr. 2)
Popis

3 analogických a PWM vstupov

4 systémov

5 alebo stavu systému

6

Tab. 1: Elektrické zapojenia

(pozri Ods. 5.1.1, Ods. 5.1.2, Ods. 5.1.3 a Ods.5.1.4).

5.1.1  Digitálne vstupy

Vstup Typ kontaktu

IN1

1 EXT: Ak je aktivovaný z kon-
trolného panelu (pozri Ods. 8 

2

IN2

3 Economy: Ak je aktivovaný z 
kontrolného panelu (pozri Ods. 8  

.

4

Obr. 2: Elektrické zapojenia

www.iv
arc
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EXT a 
Economy

IN1 IN2 Stav systému

Otvorený Otvorený

Otvorený Zatvorený

Zatvorený Otvorený

Zatvorený Zatvorený

5.1.2  MODBUS a LON Bus

-

Koncovky MODBUSu Popis

A 3

B 4

Y 7 GND

s rozhraním.

sú k dispozícii na stahnutie na nasledujúcom linku:

http://www.dabpumps.com/evoplus

Na sliki 5 je prikazana vezalna shema zunanjih signalov 0-10V in PWM 

Tab. 3: Koncovky RS-485 MODBUS

www.iv
arc
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ter temperaturnega senzorja tipa NTC. Kot je razvidno s slike, so za 
vezavo 2 signalov in temperaturnega senzorja NTC uporabljeni isti 

uporabiti analogni krmilni signal, morate v meniju nastaviti vrsto tega 
signala (glej ods. 8 na strani 7.0).

prikazano na sliki 5

Dodatne informacije glede izbire in instalacije senzorja NTC so na voljo 
na spodaj navedeni povezavi:

http://www.dabpumps.com/evoplus

8 Strana 12.0).:

Typ kon-
taktu

OUT1

NC NC
v systéme

stojí

C COM

NO NO

(NC COM NO -
vorený). Elektrické charakteristiky kontaktov sú uvedené v Tab. 5.

Max. prípustné napätie [V] 250

Max. prípustný prúd [A]

1,5

Tab. 4: Výstup OUT1

Tab. 5: Charakteristiky výstupných kontaktovwww.iv
arc

s.c
z
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5.2  Zdvojené systémy

-

Na správne fungovanie zdvojeného systému je potrebné, aby 

svoriek.

6. SPUSTENIE

zatvorenom kryte kontrolného panelu EVOPLUS SMALL a so 

odseku 4.1.

hydraulické zapojenia.

IN1

pomocou relé
0

Analogický vstup 0-10V alebo PWM vstup

Vhod temperaturnega senzorja NTC

Zdvojené systémy
Rozhranie so systémami MODBUS

Tab. 6: Prídavné funkcie

Obr. 8: Systém EVOPLUS SMALL: Fungovanie zdvojeného systémuwww.iv
arc

s.c
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-

-

- Regulacija s proporcionalnim diferencialnim tlakom glede na pretok 

-

závislosti od teploty vody

-
-

jeho fungovanie, ako vo vykurovacích, 

- zariadenia s premenným dopravovaným 

- zariadenie s konštatným dopravovaným 

vykurovacie zariadenia), kde výkony 
-

vané pri aktivovaní funkcie vplyvu teploty.

8.   MENÙ

.

V -

http://www.dabpumps.com/evoplus). Na výstup z 

-
znými modulmi:

Stránka  2.0

2          =

3        = Regulacija s proporcionalnim diferencialnim tlakom, 

4      =
5         = 

6        = Regulacija s konstantnim diferencialnim tlakom, pri 

7      =
nastavenou z displeja.
8        =

www.iv
arc

s.c
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Stránka  4.0

(pozri Ods. 7.1)

Stránka  5.0
alebo “economy”.

Stránka  6.0

set-pointu.

Stránka  7.0

analogický 0-10V (pozitívne alebo negatívne zvýšenie) alebo 
PWM (pozitívne alebo negatívne zvýšenie).

Stránka  8.0 -

zdvojeného fungovania:

Simultánny: 

Hlavné/Rezervné: 

-

Stránka 12.0
fungovania výstupného relé:

chode

Stránka 13.0

vstup IN1).
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